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hb =60 cm

1xSTRAUSS 32
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19x30 cm
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hb =55 cm
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o
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| e | | 158 |
LEGENDA DOS BLOCOS

3
PLANTA DE LOCACAO

Escala 1:50
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=300

4 ¢10.0 C
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RO1 Rotagéio dos Blocos P7 e P8 05/05/2026 | Joel Marcos Joel Marcos
ROO Emissio Inicial 08/04/2026 | Joel Marcos Joel Marcos
REVISAO DESCRICAO DATA RESPONSAVEL APROVAGAO

-

@

Proprietario:

MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA RS

obra: - AMPLIACAO E.M.E.F. ZILPA MATTIVI

Endereco: RUA ARI SILVEIRA DE SOUZA, 1158 SANTA LUZIA. CEP:95555.000

hrea 139,00 m2

Data Abril/2026 |Disciplina: ESTRUTURAL - Locacgao das Estacas

Responsavel Técnico: A 2

1/50 | JOEL MARCOS OZIMBOSKI | CREA RS 244.493

Detalhamento EMEF Zilpa_RO01..

Assinado por 2 pessoast RUDI N

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://capaodacanoa.ldoc.com.br/verificacao/038D-AE74-4F2F-E324 e informe o cédigo 038D-AE74-4F2F-E324




911

1257 Vigas
30 584 30 583 30 Nome Segéo Elevagéo Nivel
(cm) (cm) (cm)
V1 19x40 0 0
P1 P2 P3 V2 19x30 0 0
19x30 V119x40 | ‘7;1éx3o V1 | W']Q)@O ® V3 | 19x35 0 0
) {1} { V4 19x35 0 0
*J "J L- V5 19x40 0 0
] 5 * V6 | 19x35 0 0
V7 19x40 0 0
V8 19x30 0 0
=] = Caracteristicas dos materiais
< o X X < fok E
© 2 5 & 5 & © c s
™ ™ ~ ™ © ™ (kgflcm?) (kgflcm?)
> > 300 268384
Dimens&do maxima do agregado = 19 mm
Pilares
| P4 . P5 o 59?40 Nome | Segdo | Elevagdo | Nivel
B T@fk o V2 i {7@30 > V2 19x30 St = T (cm) (cm) (cm)
Q ) () ( Q SIS P1 19x30 0 0
_AJ L J L = P2 19x30 0 0
T — P3 19x30 0 0
P4 19x40 0 0
P5 19x30 0 0
P6 19x40 0 0
600 9 600 9
P7 25x40 0 0
P8 19x30 0 0
o o P9 25x40 0 0
o) x ~ ~ N~ @© 0
© S o > S > &
™ 0
>
Legenda dos pilares Legenda das vigas e paredes
VA Pilar que passa EI Viga
P7
25x40 P8 |
19 »
o V3 V3 %"36 ® V3 19x35 r 9
— L S v 7 B — ’P S
Q { ) \'/ \'/ ‘ 259x40
- \ |
Y]
[2g]
- sg ~
= > g ~
o | V4 19x35 V4
9 600.5 9 593.5 25
1257

FORMA DO PAVIMENTO TERREO (NIVEL 0)

Escala 1:50

| COSTA DOS SANTOS JUNIOR e JOEL MARCOS OZIMBOSKI

RO1 Rotago dos Blocos P7 e P8 05/05/2026 | Joel Marcos Joel Marcos

ROO Emissdo Inicial 08/04/2026 | Joel Marcos Joel Marcos

REVISAO DESCRICAO DATA RESPONSAVEL APROVAGAO

Proprietario:

k.ln MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA RS
obra: - AMPLIACAO E.M.E.F. ZILPA MATTIVI
L re o

Endereco: RUA ARI SILVEIRA DE SOUZA, 1158 SANTA LUZIA. CEP:95555.000

Data Abril/2026 |Piscipina: ESTRUTURAL - Forma Baldrame

hrea 139,00 m2

Responsavel Técnico:

>
N

cocala 1/50 | JOEL MARCOS OZIMBOSKI | CREA RS 244.493 021

Detalhamento EMEF Zilpa_RO01..

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://capaodacanoa.ldoc.com.br/verificacao/038D-AE74-4F2F-E324 e informe o cédigo 038D-AE74-4F2F-E324

Assinado por 2 pessoast RUDI N




B1=B3=B4=B6=B9 B2=B5
1xSTRAUSS 32 1xSTRAUSS 32
PLANTA CORTE PLANTA CORTE
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25
N4 —F N4 0 N1 ——
PR | i R
N N
© 2 5N5 ¢/8 © o ¥
Q [Te)
[{e}
62 ] 62 ?
CA:-45
@ @
53 53
36
53 51 53
5N5 06.3 C=224 4 N4 ¢5.0 C=185 5 N5 96.3 C=224
B8
2xSTRAUSS 32
PLANTA CORTE A-A
ESC 1:25 ESC 1:25
148
N6 48 48 9f 4 N7 98.0 ¢/13 C=162 19
’—B —
N7
0
[} N - T — —
zZ ©
To]
L A ol ¥ 4N2c/9
1 ©
N6—— B N3
| 158 .
N9 CA:-45
30 30
148
2 N6 98.0 c/10 C=204
36 36
148
5N9 912.5 c/7 C=214
53

149

4 N2 5.0 C=415

0
N1
v
5N5 c/7
CA:-40
31
51
4N195.0 C=175
CORTE B-B
ESC 1:25
N7
N3—
36

52
7 N3 25.0 ¢/25 C=187

B7

2xSTRAUSS 32
PLANTA
ESC 1:25
48 48
N6
B
[ee]
P4
A
L
N6—— B N3
158
30 30
148
2 N6 8.0 c/10 C=204
53

149

5 N2 ¢5.0 C=415

RESUMO DO ACO

Volume de concreto (C-30) = 2.62 m?
Area de forma = 15.45 m2

ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +10%
(mm) (m) (kg)

CA50 6.3 78.4 21.1

8.0 21.1 9.2

10.0 10.8 7.3

12.5 10.7 1.3

CA60 5.0 114.5 19.4

PESO TOTAL
(kg)

CA50 48.9
CA60 19.4

CORTE A-A
ESC 1:25
148
of 4 N7 28.0 ¢/13 C=162 19
N7
7 N\
o)
o <t
©
N8 CA:
36 36

148

5N8 #10.0 c/7 C=215

CORTE B-B
ESC 1:25
N7
o \_ _
N3——
5N2 c/8
-45
N8

36
52
7 N3 25.0 ¢/25 C=187

| COSTA DOS SANTOS JUNIOR e JOEL MARCOS OZIMBOSKI

RO1 Rotagéo dos Blocos P7 e P8 05/05/2026 | Joel Marcos

Joel Marcos

ROO Emisséo Inicial 08/04/2026 Joel Marcos

Joel Marcos

REVISAQ DESCRIGAO DATA RESPONSAVEL

APROVAGAO

Proprietario:

MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA RS

obra: - AMPLIACAO E.M.E.F. ZILPA MATTIVI

Endereco: RUA ARI SILVEIRA DE SOUZA, 1158 SANTA LUZIA. CEP:95555.000

Data.

Area:

Abril/2026 |Piscipina; ESTRUTURAL - Blocos de Corroamento

139,00 m?

Responsavel Técnico:

1/50 | JOEL MARCOS OZIMBOSKI | CREA RS 244.493

A2

031

Detalhamento EMEF Zilpa_RO01..

inado por 2 pessoast RUDI N
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://capaodacanoa.ldoc.com.br/verificacao/038D-AE74-4F2F-E324 e informe o cédigo 038D-AE74-4F2F-E324




P1 P2 P3 P4
320 320 320 320
COBERTURA-L2 ¢ COBERTURA-L2 ¢ COBERTURA-L2 ¢ COBERTURA-L2 R
SECAO E‘- SECAO g SECAO g SECAO g
ESC 1:20 &,ﬁ ESC 1:20 m ESC 1:20 % ESC 1:20 %
“ “ .
19 ‘ 19 | 19 ‘ 19 ‘
o | o | o | |
| | | |
E 22 | E 22 B - | ‘
11 © | 11 | 11 @ | 34 - |
22 N1 5.0 C=77 = | 27 N1 5.0 C=77 © 22 N1 ¢5.0 C=77 - | S > |
& e 7 8 & e N3 b e
© 22 o|a S © 3|2 '3 ~13 gis
2l Sz | oS S|z 2l Sz | 22 N4 5.0 C=105 5| Sz |
s ]| s N s | 2x22 N3 5.0 C=28 s S
s Z ~ s
s | & | s | s |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | . |
g | o | g | T g |
. O o . 0 «® . 0 o L O © o
TERREO-Lt ¢ | e || TERREO-L1 & TERREO-Lt . e || TERREO-Lt . L & e
O o ~ O Q = O 9
SECAO _lo < q SECAO 02 % q SECAO _lo 2 g SECAO v _le 2 g
ESC 1:20 A1 Q ESC 1:20 ©2 2 % ESC 1:20 a0 Q ESC 1:20 g |z Tlo © o Q
-45 20 |~ - 4 i—L 20 g Ej -45 20 |~ - W -45 NPT - W
4&,@ 7i7777j‘§7;ﬁJ JL,L T 77777%76 JL 7i7777j‘§7;ﬁJ ;L _ i 777777 S Eigﬁj
© © <t
<
10 10 10
3 N2 5.0 C=73 4 N2 5.0 C=73 3 N2 5.0 C=73 10
3 N5 5.0 C=93
P5 P6
COBERTURA - L2 Fszo COBERTURA - L2 320 N
et e . . N o oy L wYPERYNATY. . . Yooy L o]
SECAO 9 SECAO 9 RESUMO DO ACO 4
Ji 4:7 ~ L
ESC1:20 % ESC1:20 J AGO | DIAM | CTOTAL | PESO +10% 3
. i 0 (mm) (m) (kg) L
DL | DL CA50 10.0 32.3 21.9 a
| 125 107.6 114 8
\ | CAB0 5.0 158.8 26.9 S
® | - PESO TOTAL 5
S | (kg) S
| | CA50 135.9 £
04 \ | CA60 26.9 £
| \ Volume de concreto (C-30) = 1.22 m? ;r:
13 ~ | 34 = ~ | Area de forma = 20.10 m? i
— ~ - LL
27 N6 25.0 C=85 E o | N3 E o | A
~|2 o|o ‘ 13 ~|© o|© F\'
5/S 88 22 N4 ¢5.0 C=105 gl ST | R
S N 22 N3 25.0 C=28 S | 28
p= | z as
z P | 2
| | y &
| | 85
| | g
‘ ‘ 1 o
3
| | 43
| | G §
| | 5%
q g
© \ g | g8
) 0 © ) 0 ° =
TERREO-L1 | & || TERREO-L1 ¢ | s | | S g
] o g ] S log g g
SECAO 02 |5+ SECAO —|w = q 2
ESC 1:20 40 “lg Sz g ESC 1:20 s vl o 9 i
- 20 o - 45 20 2 i | 3 g
19 —4 =2 19 g 2 ]
[(e] 2 G
RO1 Rotagdo dos Blocos P7 e P8 05/05/2026 Joel Marcos Joel Marcos D %
O 2 1 ROO Emissdo Inicial 08/04/2026 Joel Marcos Joel Marcos 3 2]
™ E g 3 1 S’ REVISAO DESCR;i:”emD: DATA RESPONSAVEL APROVAGAO r; c:;
10 N7 -l 2 g
4 N2 @50 C:73 10 MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA RS %_ ‘_g
3 N5 5.0 C=93 obra:  AMPLIAGAO E.M.E.F. ZILPA MATTIVI 9 ©
. - - [
3 N7 QSO C=25 . Endereco: RUA ARI SILVEIRA DE SOUZA, 1158 SANTA LUZIA. CEP:95555.000 §_ ‘:C;_)
Abril/2026 |Disciplina: ESTRUTURAL - Pilares em Prumada E °>)
- - 39100 - Responsavel Técnico: Az §
aaaaaa 1/50 | JOEL MARCOS OZIMBOSKI | CREA RS 244.493 WM04 de 1

Detalhamento EMEF Zilpa_RO01..




V1

ESC 1:50
\ 2 N22 ¢10.0 C=1139 (1c) (1c) 2 N23 210.0 C=197 y
12l 1129 \ 187 12
67 _
| \ \ SECAO A-A
| 2 N20 210.0 c¢/5 C=225 (1g1c+102c) | ESC 1:25

(1c) 1 N21 210.0 C=131

1 N19 210.0 C=126 (1c)
121 h2

12| 116 -

P1 P2 LA P3
\ 30 584 Ls‘lo | 583 | 30 \
e 19 x 40 T 19 x 40 T
o 584 L 583 |
} ’ 33 N1 c/18 ’ } ’ 33 N1 c/18 ’ } 32
| | | 1
‘ 1
\ \ 2 N18 10.0 C=642 (1c) \
ESC 1:50
SECAO A-A
| 2 N7 8.0 C=1153 (1c) (1c) 2 N8 8.0 C=195 ﬂ ESC 1:25
26l 1129 | o | 172 25
\ | A \
0 [
2
P6 P5 LA P4 19

19| 600 Ub 600 119

’ 19 x 30 o 19x 30 ’

| 600 L) 600 | 2

40 N2 c/15 40 N2 ¢/15

80 N2 5.0 C=77

2 N24 310.0 C=648 (1c)

[
|
|
| 1
|
|
|
|

2 N24 310.0 C=648 (1c)

V3

ESC 1:50

(1c) 2 N28 10.0 C=189

| 2 N39 216.0 C=385 (1c)

! 648
2 N26 810.0 C=658 (1c)

| 159 2 _SECAOAA
2 N32012:5 C=228 (1c) 200 I (1c) 1 N27 210.0 C=14 ESC 1:25
42 189 4 114 32
} 2 N10 98.0 C=297 (1c) } 2 N9 98.0 C=312 (1c) }
0 rA
Yo}
(sp]
P7 LA V6 P8 P9 19
| \
125 594 1ol 594 |25]
I 19x 35 o 19 x 35 T
| 33 N3 c/18 | 33N3c/18 |
\ \ | 1
\ 152.5 I 1N25210.0 C=311 (1¢) } 2 N24 510.0 C=648 (1c) } 66 N3 ¢5.0 C=87
1
| | |

2 N33 212.5 ¢/60 C=414 (1g1c+1@2c) 36 N3 #5.0 C=87

ESC 1:50 SECAO A-A
ESC 1:25
| 2 N11 8.0 C=678 (1c) \
26| 630 |l26
Yo}
™
1o
\ \
| I
\ 36 N3 ¢/17 \ 7
\ \
\ \ 11
\
\
|

‘ 2 N34 312.5 C=630 (1c)

| COSTA DOS SANTOS JUNIOR e JOEL MARCOS OZIMBOSKI

RO1

Rotago dos Blocos P7 e P8

05/05/2026

Joel Marcos

Joel Marcos

ROO

Emisséo Inicial

08/04/2026

Joel Marcos

Joel Marcos

REVISAO

DESCRIGAO

DATA

RESPONSAVEL

APROVAGAO

Proprietario:

MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA RS

obra: - AMPLIACAO E.M.E.F. ZILPA MATTIVI

Endereco: RUA ARI SILVEIRA DE SOUZA, 1158 SANTA LUZIA. CEP:95555.000

Data.

Area:

Abril/2026

139,00 m?

Disciplina: ESTRUTURAL - Vigas Baldrame

VIGAS BALDRAME - FOLHA 01 DE 02

Escala:

1/50

Responsavel Técnico:

JOEL MARCOS OZIMBOSKI | CREA RS 244.493

A2

0561

Detalhamento EMEF Zilpa_RO01..

inado por 2 pessoast RUDI N
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://capaodacanoa.ldoc.com.br/verificacao/038D-AE74-4F2F-E324 e informe o cédigo 038D-AE74-4F2F-E324




V5

ESC 1:50
| | 2N37 212.5 C=943 (1c), |
- { | 903 | 114
\ 1N36 012.5 €=369 (1c) | |
32\{ 340 | | |
| 2 N35 ¢12.5 ¢/20 G=260 (2c) \ \ -
‘ | | SECAO A-A
| . 105 | | ESC 1:25
| |

7. 2x3 N4 6.3 C=214 (PELE)
211 ‘

\ P1

\ 179 | 40 | 316.5 | 40 | 316.5 Ug\

\ 19 x 40 T 19 x 40 T 19 x 40 "]

l 179 L] 316.5 L] 316.5 L

“‘ 23 N1 ¢/8 ’ | ’ 18 N1 ¢/18 ’ | ’ 18 N1 ¢/18 ’ | 32

| | | %%1 11

| | | 1 N5 6.3 Gu7g 59 N125.0C=97
" 903 ha

2N29 10.0 C=920 (1c)

V6

ESC 1:50

V7

ESC 1:50

V38

ESC 1:50

SEGAO A-A
ESC 1:25

| ‘ 2 N37 212.5 C=943 (1c)
I
32‘{ 903

| 2 N12 28.0 C=211 (1c) |

‘ 2 N15 8.0 C=724 (1c)
114 23 { 703

| | |
I
A AO A-
| | . 2 N38 9125 ¢/40 CL270 (1g10+1020) | | | 2 N13 88.0 ¢/20/C=185 (11c+1520) | %
k ® \ l \ \ SECAO A-A \ } ] '
| | 125 | | | ~Esci125 | 80 1 N14 8.0 0-9‘1 (1¢)
19
| | 7, 2x3N606.3C=225 (PELE) | | - L
o
| | | 222 | | A | ® i
| | g 19 0
27
| | o i
| | T 19] 316.5 | 40 | 295.5 | 40 | Ly
2 N30 210.0 C=211 (1c) 19 i 19 x 30 T 19 x 30 b A
} 200 130 3105 130 3215 1o, | 22 N2 c/15 T 20 N2 c/15 T 2 E
19 x 40 | 19 x 40 | 19 x 40 | | | | 1 =4
200 1 310.5 ] 3215 l 12! 703 _ 8
| 25N1 c/8 T 18 N1 ¢/18 e 18 N1 ¢/18 T 32 | 2N31910.0 C=713 (1) | 42Nz o5 0 C=77 é
5
10‘1 | 903 | J‘12 1 i
_ [0}
| | 2N29 210.0 C=920 (1c)] | 61 N1 25.0 C=97 <
0
n
o
L
i
NS
L
<
g B
g8
Q8
= Qo
N 8
RESUMO DO ACO Sk
ok
S g
ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +10% 2 £
(mm) (m) (kg) =3
CA50 6.3 271 73 oS
8.0 76 33 S e
10.0 178.1 120.8 ] g
12.5 775 82.1 g5
16.0 7.7 13.4 zg3
CAB0 5.0 3727 63.2 28
o
PESO TOTAL 88
(ko) £s
% g
CA50 256.5 9 o
CA60 63.2 Q |a
< |3
Volume de concreto (C-30) = 4.49 m? b z—
Area de forma = 59.99 m? 3 £
g
— |3
[ =l
2 o
RO1 Rotagdo dos Blocos P7 e P8 05/05/2026 Joel Marcos Joel Marcos’jtl g
ROO Emiss&o Inicial 08/04/2026 Joel Marcos Joel Marcos ) |@
REVISAQ DESCRICﬂO DATA RESPONSAVEL APRO\/AciOg m
Proprietario: ?) =
O (©
Q>
MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA RS (: f
5 g
obra: - AMPLIAGCAO E.M.E.F. ZILPA MATTIVI g‘ ..g
= ! S |©
Enderego: RUA ARI SILVEIRA DE SOUZA, 1158 SANTA LUZIA. CEP:95555.000 g >
= |@©
Data: Abril/2026 |Discipina: EGTRUTURAL - Vigas Baldrame 5 é
Area 139,00 m?
VIGAS BALDRAME - FOLHA 02 DE 02 A
= Escala: 1/50 | JOEL MARCOS OZIMBOSKI | CREA RS 244.493 VWOG de

o

EMEF Zilpa_RO1.dws




1320

942.5

Vigas
Nome | Secdo | Elevagado | Nivel
| 0 ™ (cm) (cm) (cm)
<,\: ; ; V1 19x40 0 320
‘ . V119x40 m . VA1 V2 19x45 0 320
\ h=15 / i V3 19x40 0 320
y V4 19x45 0 320
il Dzis A3 V5 | 19x45 0| 320
19x30 19x30 19xB0 V6 19x45 0 320
V7 19x45 0 320
L 0 = © Lajes
0 ) L2 E N L3 = Dados Sobrecarga (kgf/m?)
= B Det-1 o S Dot N Nome Tipo Altura | Elevagido | Nivel | Peso préprio Adicional | Acidental | Localizada
_ > _ > (cm) (cm) (cm) (kgfim?)
L1 Macica 15 0 320 375 182 10 -
[ A I I I A O I I e I I I e L2 Trelicada 1D 12 0 320 147 182 10 -
L3 Trelicada 1D 12 0 320 147 182 10 -
L4 Treligada 1D 12 0 320 147 182 10 -
p L5 Trelicada 1D 12 0 320 147 182 10 -
P o N o) L6 Treligada 1D 12 0 320 147 182 10 -
2t 2 V2 14x45 bt 19130 g 4 S L7 Trelicada 1D | 12 0| 320 147 182 10 ;
P4 P6
19x40 19x40 B Blocos de enchimento
2 Q| Detalhe Tipo Nome Dimensdes(cm) | Quantidade
” §0p 9 600 9 = 3 ho | bx | by
A [ I —  I— — S S S I — E— ! — I S— S— — S — S— S— T— — 1 EPS Unidirecional B8/30/125 8| 30| 125 256
3 b L4 g 3 LS 5
-~ g Det-1 R Det-1 - —
0 Caracteristicas dos materiais
> I i fck Ecs
(kgflcm?) (kgflcm?)
] ot et et et e et e 300 268384
PO Dimensao maxima do agregado = 19 mm
Pg | 25440
> V3 19x40 L1930 9 V3 I =
ilares
Nome | Secdo | Elevagdo | Nivel
(cm) (cm) (cm)
RT P1 19x30 0| 320
bx40 | P2 19x30 0 320
I I I A R I N | AR Y A J Y N N N 1 O A | NN S N N P3 19x30 0 320
o ® = o > P4 19x40 0 320
> w P5 | 19x30 0 320
P6 19x40 0 320
P7 25x40 0 320
© ® V4 19x45 g 8 ° P8 | 19x30 0| 320
o = : —rr P9 25x40 0 320
C.F.1.00 o
1.5 < Q 1257 31.5 Legenda dos pilares Legenda das vigas e paredes
1320 I:I Pilar que morre EI Viga

FORMA DO PAVIMENTO COBERTURA (NIVEL 320)

g
g

Escala 1:50 g

N

q

(%)

qQ

Q

a4

<

=

—

e

Detalhe 1 (esc. 1:30) q
7 Z g
%

=

(%)

a

'_

2

<

(%)

/ e

7 8

9, 30 |9 8 <
3

< 9

RO1 Rotagéio dos Blocos P7 e P8 05/05/2026 | Joel Marcos Joel Marcos
ROO Emissio Inicial 08/04/2026 | Joel Marcos Joel Marcos
REVISAO DESCRICAO DATA RESPONSAVEL APROVAGAO

-

] MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA RS
obra: - AMPLIACAO E.M.E.F. ZILPA MATTIVI

— Endereco: RUA ARI SILVEIRA DE SOUZA, 1158 SANTA LUZIA. CEP:95555.000

Proprietario:

_—
Data Abril/2026 |Piscipina: ESTRUTURAL - Forma Cobertura
Area 139,00 m?

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://capaodacanoa.ldoc.com.br/verificacao/038D-AE74-4F2F-E324 e informe o cédigo 038D-AE74-4F2F-E324

Assinado por 2 pessoast RUDI N

Responsavel Técnico:

>
N

cocala 1/50 | JOEL MARCOS OZIMBOSKI | CREA RS 244.493 071
Detalhamento EMEF Zilpa_RO01.4
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VIGAS COBERTURA - FOLHA 01 DE 02

| COSTA DOS SANTOS JUNIOR e JOEL MARCOS OZIMBOSKI

RO1

Rotago dos Blocos P7 e P8

05/05/2026

Joel Marcos

Joel Marcos

ROO

Emiss3o Inicial

08/04/2026

Joel Marcos

Joel Marcos

REVISAO

DESCRIGAO

DATA

RESPONSAVEL

APROVAGAO

Proprietario:

MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA RS

obra: - AMPLIACAO E.M.E.F. ZILPA MATTIVI

Endereco: RUA ARI SILVEIRA DE SOUZA, 1158 SANTA LUZIA. CEP:95555.000

Data.

Area:

Abril/2026 |Disciplina: ESTRUTURAL - Vigas Cobertura

139,00 m?

Escala:

Responsavel Técnico:

1/50 | JOEL MARCOS OZIMBOSKI | CREA RS 244.493

A2

081

Detalhamento EMEF Zilpa_RO01..

inado por 2 pessoast RUDI N
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://capaodacanoa.ldoc.com.br/verificacao/038D-AE74-4F2F-E324 e informe o cédigo 038D-AE74-4F2F-E324
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RESUMO DO AGO
ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +10%
(mm) (m) (kg)
CA50 6.3 187.9 50.6
8.0 76.5 33.2
10.0 127.8 86.7
12.5 161.8 171.4
16.0 36.5 63.4
CA60 5.0 541.6 91.8
PESO TOTAL
(kg)
CA50 405.3
CA60 91.8

Volume de concreto (C-30) = 5.96 m?
Area de forma = 59.63 m2

VIGAS COBERTURA - FOLHA 02 DE 02
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| COSTA DOS SANTOS JUNIOR e JOEL MARCOS OZIMBOSKI

RO1

Rotago dos Blocos P7 e P8

05/05/2026

Joel Marcos

Joel Marcos

ROO

Emissdo Inicial

08/04/2026

Joel Marcos

Joel Marcos

REVISAQ

DESCRIGAO

DATA

RESPONSAVEL

APROVAGAO

Proprietario:

MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA RS

obra: - AMPLIACAO E.M.E.F. ZILPA MATTIVI

Endereco: RUA ARI SILVEIRA DE SOUZA, 1158 SANTA LUZIA. CEP:95555.000

Data.

Area:

Abril/2026

139,00 m?

Disciplina: ESTRUTURAL - Vigas Cobertura

Escala:

Responsavel Técnico:

1/50 | JOEL MARCOS OZIMBOSKI | CREA RS 244.493

A2

091

Detalhamento EMEF Zilpa_RO01..

inado por 2 pessoast RUDI N
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://capaodacanoa.ldoc.com.br/verificacao/038D-AE74-4F2F-E324 e informe o cédigo 038D-AE74-4F2F-E324
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ARMACAO POSITIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO COBERTURA (EIXO X)

Escala 1:50

LAJES COBERTURA - FOLHA 01 DE 04

DETALHE DA ARMADURA
DE BORDO LIVRE DA LAJE
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RO1 Rotagéio dos Blocos P7 e P8 05/05/2026 | Joel Marcos Joel Marcos &
ROO Emissio Inicial 08/04/2026 | Joel Marcos Joel Marcos 4
REVISAO DESCRICAO DATA RESPONSAVEL APROVAGAO
Proprietario: %
- 3
&
MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA RS %-
obra: - AMPLIAGCAO E.M.E.F. ZILPA MATTIVI (2
— .; — Enderego: RUA ARI SILVEIRA DE SOUZA, 1158 SANTA LUZIA. CEP:95555.000 8.
g
oata Abril/2026 |Discipina: EGTRUTURAL - Lajes Cobertura Arm. Positiva FCE
rea 139,00 m? g
Responsavel Técnico: A 2<

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://capaodacanoa.ldoc.com.br/verificacao/038D-AE74-4F2F-E324 e informe o cédigo 038D-AE74-4F2F-E324
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ARMACAO NEGATIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO COBERTURA (EIXO X)
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LAJES COBERTURA - FOLHA 03 DE 04

Armaduras de distribuicdo

Armadura Armadura de distribuigéo
N6 6 N1 @5.0 c/17 C=49
N10 15 N2 5.0 c/17 C=32
N6 6 N1 @5.0 c/17 C=49
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N7 3 N4 25.0 ¢c/17 C=346
N7 3 N4 ¢5.0 c/17 C=346
N7 3 N4 ¢5.0 c/17 C=346
N7 3 N3 5.0 c/17 C=200

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUICAO

Armaduras negativas (N1)

Armaduras de d

istribuicdo (N2)

(amarragdo das arm. negativas)

(continuidade das lajes)

o
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Armadura negativa (superior) Armaduras de distribuicao
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Ferro | Armadura de distribuicdo
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NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUICAO DAS CONTINUIDADES DEVE SER
ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

| COSTA DOS SANTOS JUNIOR e JOEL MARCOS OZIMBOSKI

RO1

Rotago dos Blocos P7 e P8 05/05/2026 | Joel Marcos

Joel Marcos

ROO

Emissao Inicial 08/04/2026 | Joel Marcos

Joel Marcos

REVISAO DESCRICAO DATA RESPONSAVEL APROVAGAO
Proprietario:
| MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA RS
obra: - AMPLIAGCAO E.M.E.F. ZILPA MATTIVI
— ._' - Enderego: RUA ARI SILVEIRA DE SOUZA, 1158 SANTA LUZIA. CEP:95555.000

Data Abril/2026 |Disciplina: ESTRUTURAL - Lajes Cobertura Arm. Negativa
hrea 139,00 m?

Responsavel Técnico: A 2
Escala:

Assinado por 2 pessoast RUDI N

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://capaodacanoa.ldoc.com.br/verificacao/038D-AE74-4F2F-E324 e informe o cédigo 038D-AE74-4F2F-E324
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Detalhamento EMEF Zilpa_RO01.4




Armaduras de distribuicao
Armadura Armadura de distribuicdo
N8 9 N2 5.0 c/17 C=32
N9 3 N5 25.0 ¢/17 C=619
N9 3 N5 25.0 ¢/17 C=619

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
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(amarragdo das arm. negativas)

(continuidade das lajes)

™ o ™ o
T|w T|w
o|& ﬂh 0| &
< Y < Y
. m@
S S
(a2}
i i
\Vi \Vi
o
N
— N-
i i
\Vi \Vi
© o | ©
&
8. o
T Q
(&)
< (<] of
=\ 71 P - |d
=
o A z
% N
” (L6 i
[ce]
4 : L7
3 h=12 w
[ce)
\Vi

7z o
T r r C=— r r
Laje 1 Laje 2
ISOMETRICA
Viga
Armadura negativa (superior) Armaduras de distribuicao
(continuidade das lajes)
\ £ A
I i i i [ T 1
Laje 1 Laje 2
VISTA FRONTAL
Viga
eixo da viga
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Ferro | Armadura de distribuicdo
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NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIGAO DAS CONTINUIDADES DEVE SER
ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

RESUMO DO ACO

ARMACAO NEGATIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO COBERTURA (EIXO Y)

Escala 1:50

ACO DIAM C.TOTAL | PESO + 10%
(mm) (m) (kg)
CA50 6.3 200.6 54
8.0 10.1 4.4
CA60 5.0 104.2 17.7
PESO TOTAL
(kg)
CA50 58.4
CA60 17.7
Volume de concreto (C-30) = 0.00 m®

Area de forma = 0.00 m?

| COSTA DOS SANTOS JUNIOR e JOEL MARCOS OZIMBOSKI

RO1

Rotago dos Blocos P7 e P8

05/05/2026

Joel Marcos

Joel Marcos

ROO

Emissao Inicial

08/04/2026

Joel Marcos

Joel Marcos

REVISAO

DESCRIGAO

DATA

RESPONSAVEL

APROVAGAO

LAJES COBERTURA - FOLHA 04 DE 04

&

Proprietario:

MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA RS

obra: - AMPLIACAO E.M.E.F. ZILPA MATTIVI

Endereco: RUA ARI SILVEIRA DE SOUZA, 1158 SANTA LUZIA. CEP:95555.000

Area

Abril/2026

139,00 m2

Disciplina: ESTRUTURAL - Lajes Cobertura Arm. Negativa

Escala:

1/50

Responsavel Técnico:

>
N

Assinado por 2 pessoast RUDI N

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://capaodacanoa.ldoc.com.br/verificacao/038D-AE74-4F2F-E324 e informe o cédigo 038D-AE74-4F2F-E324

JOEL MARCOS OZIMBOSKI | CREA RS 244.493 13 ¢l
Detalhamento EMEF Zilpa_RO01..
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CORTE B-B

Escala 1:50

RO1

Rotago dos Blocos P7 e P8

05/05/2026

Joel Marcos

Joel Marcos

ROO

Emissao Inicial

08/04/2026

Joel Marcos

Joel Marcos

REVISAO

DESCRIGAO

DATA

RESPONSAVEL

APROVAGAO

3

Proprietario:

MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA RS

oora: - AMPLIACAO E.M.E.F. ZILPA

MATTIVI

Endereco: RUA ARI SILVEIRA DE SOUZA, 1158 SANTA LUZIA. CEP:95555.000

Data

Abril/2026

139,00 m?

Disciplina: ESTRUTURAL - Cortes

Escala:

1/50

Responsavel Técnico:

>
N

JOEL MARCOS OZIMBOSKI | CREA RS 244.493

141

Assinado paor 2 pessoast RUDI NEI COSTA DOS SANTOS JUNIOR e JOEL MARCOS OZIMBOSKI

Detalhamento EMEF Zilpa_R01

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://capaodacanoa.ldoc.com.br/verificacao/038D-AE74-4F2F-E324 e informe o cédigo 038D-AE74-4F2F-E324
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ROO Emiss&o Inicial 08/04/2026 Joel Marcos Joel Marcos
REVISAO DESCRIGAO DATA RESPONSAVEL APROVAGAO
Proprietario:

MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA RS

Obra: - AMPLIACAO E.M.E.F. ZILPA MATTIVI

m.\'#ﬂ Enderego: RUA ARI SILVEIRA DE SOUZA, 1158 SANTA LUZIA. CEP:95555.000
Data: Abril/2026 |Discipina: PROJETO ESTRUTURA METALICA
Area : 76,39 m?
Responsavel Técnico: A 1
Escala: Indicada JOEL MARCOS OZIMBOSKI | CREA RS 244.493 0 1 de 02

Detalhamento Estrutural Metélica.dwg

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://capaodacanoa.ldoc.com.br/verificacao/038D-AE74-4F2F-E324 e informe o cédigo 038D-AE74-4F2F-E324 ‘

Assinado por 2 pessoas: RUDI NEI COSTA DOS SANTOS JUNIOR e JOEL MARCOS OZIMBOSKI
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PROJECAO TELHADO

ESCALA 1:50

DETALHE 06
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LEGENDA DE PONTOS ELETRICOS

Conjunto de Interruptor Simples em Caixa 4"x2" (h=120cm)

Conjunto de Interruptor Paralelo em Caixa 4"x2" (h=120cm)

Conjunto de Interruptor Intermediario em Caixa 4"x2" (h=120cm)

Conjunto de Interruptor duplo com uma tecla simples e uma intermediaria em Caixa 4"x2" (h=120cm)

E2H [ = VA = [ = Conjunto de Interruptor duplo com uma tecla paralela e uma intermediaria em Caixa 4"x2" (h=120cm)
#s \@ : 7 T a7 \4& : #1.5 E \4’\T/f : = I Conjunto de Interruptor duplo com duas teclas intermediarias em Caixa 4"x2" (h=120cm)
= ==: ‘ == ‘ ! : ==: Conjunto de Interruptor triplo com uma tecla simples e duas teclas intermediarias em Caixa 4"x2" (h=120cm)
D g e }l e g #2s Conjunto de Interruptor triplo com duas teclas simples e uma tecla intermediaria em Caixa 4"x2" (h=120cm)
|

Conjunto de Interruptor triplo com uma tecla paralela e duas teclas intermediarias em Caixa 4"x2" (h=120cm)
Conjunto de Interruptor triplo com duas teclas paralelas e uma tecla intermediaria em Caixa 4"x2" (h=120cm)
Conjunto de Interruptor triplo com trés teclas intermediarias em Caixa 4"x2" (h=120cm)

6,7 10,11 17,18 1,2d 6,7 17,18

8, : 1.2
2,5 #2,5 #6,0 #25 #1,5 #2,5 #2,5 #2,5 : #1,5#2,5 #2,5

$ﬁ
6.7 17,1824 \/ 1,2d 6,7 17,18 é'h 1,2d 67 17,18 m 15,16
e - b <<

.9 13,14 15,16 20,21
b

45
C M5 #
452 8, 1,20 67 10,11 45 89
O iy Six oy s SRR O monra ibos o Mot 4
#1,5 #25 #j.-s‘% #60 #25 #1,5#25 #25 #.5 #25

J 3 O ST

B = e e s — = & »
5 o 2 4 Y
6_9?% : #25 Wﬂ #MB#25  #25 g #s#25 - #5 Q‘g #0 q° f> o ws1e 1s16 2021 Conjunto de Interruptor com quatro médulos sendo dois simples e dois intermediarios em caixa 4"x4" (h=120cm)
B o |1
= § ~ © - Conjunto de Interruptor com quatro médulos sendo dois paralelos e dois intermediarios em caixa 4"x4" (h=120cm)
L ' sAre ‘:_;]:tg s o 45ab 13,14 15,16 20,21 1,2 ﬁ 17,18
i S w 8 . o= I :#1.5 #25  #60 #25 : #5  #25  #25 Conjunto de Interruptor com quatro médulos intermediarios em caixa 4"x4" (h=120cm)
ol t =
> | ; @jb—HMi %—;—1{1 Conjunto de Interruptor com seis médulos, sendo dois simples, dois paralelos e dois intermediarios em
TN @ 2 (24 ) ‘1&,,744 t Z\4 24V M5 #0925 M5 #25  #25 caixa 4"x4" (h=120cm)
i . d #5 1.2d 5 1, #25 158 b 4, 9 . ~ Coni : . o . - : P AN (e
s ’ . g ; 9 junto de Interruptor com seis médulos, sendo dois simples e quatro intermediarios em caixa 4"x4" (h=120cm)
N " Legenda de Fiacdo - QDC
< }\ 0 S 2 Conjunto de Interruptor com seis médulos, sendo dois paralelos e quatro intermediarios em caixa 4"x4" (h=120cm)
. * 5’523— :;’I:::x\‘)_ :77‘&; ] . 50
NG P ad™ s o Conjunto de Interruptor com seis médulos intermediarios em caixa 4"x4" (h=120cm)
o H § < 2 < & - g
< | @ ¥ * H - Conjunto de Tomada 2P+T 10A Baixa (h = 30cm) em Caixa 4"x2"
A X 15,16 X 1546 » o Conjunto de Tomada 2P+T 10A Média (h = 120cm) em Caixa 4"x2"
1 1,2 1,2 ‘I & A 4
é Y '\? [eorg @ i 12.4..V 1 12 h << i 42 \; 42 \ 42 \b/ ey y > o Conjunto de Tomada 2P+T 10A Alta (h = 190cm) em Caixa 4"x2"
] ° #s 1° #s e/ ’ ’ & ' [f oS Conjunto de Tomada 2P+T 20A Baixa (h = 30cm) em Caixa 4"x2"
E ﬂ - D@ Conjunto de Tomada 2P+T 20A Média (h = 120cm) em Caixa 4"x2"
il E © o §E Fo D@ Conjunto de Tomada 2P+T 20A Alta (h = 190cm) em Caixa 4"x2"
ol | i e = N p
ik s 5T 4 ad S et | o{>> | Conjunto de Tomada Dupla 2P+T 10A Baixa (h = 30cm) em Caixa 4"x2"
o u ¥ = 1= adl ~ AL Tiier — — — — — — — — — — — = = = = = = = = = = — = — — — — 7 o | Conjunto de Tomada Dupla 2P+T 10A Média (h = 120cm) em Caixa 4"x2"
Al . wmer  w AW\ m ey e 7 /ol @ S e ] | POT. DEMANDADA 11801 76 VA | PP | Conjunto de Tomada Dupla 2P+T 10A Alta (h = 190cm) em Caixa 4'x2
il [ — 2o diot sn (2AV) & T AT 42ﬁ \ 42‘ A o POT TOTAL EASE Ri8aTa VA ®[>[> | Conjunto de Tomada Dupla 2P+T 20A Baixa (h = 30cm) em Caixa 4"x2"
b % , 9 a ] 5 : -8 =5 - p_—r :
#25 #25 wg #15#2,5 #25 Q\g #5 #25 #25 s I | POT. TOTAL FASE C: 8.109 VA | % Conjunto de Tomada Dupla 2P+T 20A Média (h = 120cm) em Caixa 4"x2"
3 | | D@D Conjunto de Tomada Dupla 2P+T 20A Alta (h = 190cm) em Caixa 4"x2"
9 » Y
ﬁh i
ﬁ u | Tt I:20 A | D—DDD Conjunto de Tomada Tripla 2P+T 10A Baixa (h = 30cm) em Caixa 4"x2"
2, rifasico ) 2PI10A E R . . 1 K
B =11 . b S POT. 9 VA7~ iminages Lado Esqerdo | +mhh | Conjunto de Tomada Tripla 2P+T 10A Média (h = 120cm) em Caixa 4"x2"
- 4% | wron el ' | PP | Conjunto de Tomada Tripla 2P+T 10A Alta (h = 190cm) em Caixa 4"x2"
{ 9 g> % | \ 1&1} S POT: ;ﬁSE;XQT"5' fluminagao Lado Direfo ‘ | D@@Q Conjunto de Tomada Tripla 2P+T 20A Baixa (h = 30cm) em Caixa 4"x2"
49 - | 275y [DPS ’ | o(mRR | Conjunto de Tomada Tripla 2P+T 20A Média (h = 120cm) em Caixa 4"x2"
2P/20A . N A 0 _ H " "
ast a5t 5V | 20 kA 7 ey 7‘6}}7 POT: §,‘f§.§éﬁf” UGS T5 BbioEcs ‘ | w Conjunto de Tomada Tripla 2P+T 20A Alta (h = 190cm) em Caixa 4"x2
#.5 #.5 4.9 f L 2P120A #ﬁs ' D{K Conjunto de Tomada com dois médulos 2P+T 10A Baixa (h = 30cm) em Caixa 4"x4"
| IN:40A/30mA 4% ] H POT: 1.409 VA‘B,Q ~TUGs Sala de Informatica ‘ |
FASE:BC
il ##2.5 D{g Conjunto de Tomada com dois modulos 2P+T 10A Média (h = 120cm) em Caixa 4"x4"
| 2PI20A 10'11 _ _ | ~
I | | o :\JQ} Kol 2;’2&“,@}10'“ - Ar Condicionado 01 Biblioteca ‘ | [ﬁ; Conjunto de Tomada com dois médulos 2P+T 10A Alta (h = 190cm) em Caixa 4"x4"
5
Hiﬂ O 2PI20A 13'1’4
| 7% e POT g:ggxg}ﬂni;r‘r‘n - Ar Condicionado 01 Safa de ‘ | ER% Conjunto de Tomada com quatro médulos 2P+T 10A Baixa (h = 30cm) em Caixa 4"x4"
##2,5 ' >
I | 2P/40A 15,16 _ |
7o I T_POT: ,ffgg:\éﬁrs’m'Cmpmadmes ‘ D{gg Conjunto de Tomada com quatro médulos 2P+T 10A Média (h = 120cm) em Caixa 4"x4"
— R | 2P/20A ?7‘613 |
| 1= | S lii s FOT ,?;i’é’é’;g’é}”“g - Ar Condicionado 02 Biblioteca ‘ | [ﬁ;{ Conjunto de Tomada com quatro médulos 2P+T 10A Alta (h = 190cm) em Caixa 4"x4"
2PI20A 20'2'1
l | 7% T POT: 3.000 VA20,21 - Ar Condicionado 02 Sala de ‘ | ] Conjunto de Tomada com seis médulos 2P+T 10A Baixa (h = 30cm) em Caixa 4"x4"
25 FASE:BC|Informatica

4@ m | | Conjunto de Tomada com seis médulos 2P+T 10A Média (h = 120cm) em Caixa 4"x4"

Conjunto de Tomada com seis moédulos 2P+T 10A Alta (h = 190cm) em Caixa 4"x4"

L S U

Diagrama Unifilar - QDC |

A
4

Conjunto de Interruptor Simples com Tomada 2P+T 10A em Caixa 4"x2" (h=120cm)
Conjunto de Interruptor Paralelo com Tomada 2P+T 10A em Caixa 4"x2" (h=120cm)
Conjunto de Interruptor Intermediario com Tomada 2P+T 10A em Caixa 4"x2" (h=120cm)

ONO)
C

AULA

e

O
0O % 3 -| . 50 D{X} Conjunto de Interruptor com duas teclas Simples e Tomada 2P+T 10A em Caixa 4"x2" (h=120cm)
P m . o-@@™ | Conjunto de Interruptor com duas teclas Paralelas e Tomada 2P+T 10A em Caixa 4"x2" (h=120cm) —
! Dﬂ@> Conjunto de Interruptor com duas teclas Intermediarias e Tomada 2P+T 10A em Caixa 4"x2" (h=120cm)
a4 < E D{b> Conjunto de Interruptor com uma tecla Simples e dois modulos de Tomada 2P+T 10A em Caixa 4"x2" (h=120cm)
A 0 uf.l_ | o ™ | Conjunto de Interruptor com uma tecla Paralela e dois médulos de Tomada 2P+T 10A em Caixa 4"x2" (h=120cm)
S & | Conjunto de Interruptor com uma tecla Intermediaria e dois médulos de Tomada 2P+T 10A em Caixa 4"x2" (h=120cm)

Caixa de Passagem Octogonal de Teto
Caixa de Passagem 4"x2" na Parede
Caixa de Passagem 4"x4" na Parede
Conjunto de Tomada 2P+T 10A de Teto
Conjunto de Tomada 2P+T 10A de Piso

Conjunto de Tomada de Uso Especifico em Caixa 4"x2"
X = Sigla do uso da Tomada
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Planta Baixa

PROJETO ELETRICO.

1:50

Elétrico Rua Ari Silveira de Souza, 1.158 - Bairro Santa Luzia- Capao da Canoa.

Prancha: Proprietario

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA.

Fase do Projeto: Entrega Inicial
0 1 l04 PROJETO ELETRICO 19/02/2026
CREA:

Projetista
ENGENHEIRO ELETRICISTA MARCOS
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Escala: Desenhista Revisdo:
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Indicada Desenho! Numero do Projeto

Assinado por 2 pessoas: RUDI NEI COSTA DOS SANTOS JUNIOR e JOEL MARCOS OZIMBOSKI

PLANTA BAIXA 01




LEGENDA DE PONTOS ELETRICOS
H . ) Conjunto de Interruptor Simples em Caixa 4"x2" (h=120cm)
Pal nel " QDC @ Conjunto de Interruptor Paralelo em Caixa 4"x2" (h=120cm)
Localizag&o: Alimentagao: 127/220V Trifasico (3F+N+T) S Conjunto de Interruptor Intermediario em Caixa 4"x2" (h=120cm)
Alimentado por: o( ¥ | Conjunto de Interruptor duplo com uma tecla simples e uma intermediaria em Caixa 4"x2" (h=120cm)
Montagem: @™ | Conjunto de Interruptor duplo com uma tecla paralela e uma intermediaria em Caixa 4"x2" (h=120cm)
9 ' 04 | Conjunto de Interruptor duplo com duas teclas intermediarias em Caixa 4"x2" (h=120cm)
Notas: o-( /4 | Conjunto de Interruptor triplo com uma tecla simples e duas teclas intermediarias em Caixa 4"x2" (h=120cm)
o< | Conjunto de Interruptor triplo com duas teclas simples e uma tecla intermediaria em Caixa 4"x2" (h=120cm)
@M | Conjunto de Interruptor triplo com uma tecla paralela e duas teclas intermediarias em Caixa 4"x2" (h=120cm)
Ib: Corrente de -@@"™ | Conjunto de Interruptor triplo com duas teclas paralelas e uma tecla intermediaria em Caixa 4"x2" (h=120cm)
Circuito Descrigdo Ter\llsao Esquema TP(:ttin\c;f FP _I:ottelnc‘:’:la NCor_rer;tt; FCA FCT Projeto In: DlsKuntor Tipo de Instalagdo andutt_)(;' I:re:lemen:lorladg (%egao t: 1z: Seggotdg Condt:tor L Aprox. (m)|L Considerado (m) TQuet_ia do;a A B C &m Conjunto de Interruptor triplo com trés teclas intermediarias em Caixa 4"x2" (h=120cm)
( ) ota ( ) ota ( ) omina ( ) Corrigida (A) ( ) apacidade de conducao de Lorren e) otado (mm ) ensao ( °) m{(xg Conjunto de Interruptor com quatro médulos sendo dois simples e dois intermediarios em caixa 4"x4" (h=120cm)
! inaca ° 168 VA —a
2 lluminagéo Lado Esquerdo 220V FFT 336 VA 0,92 309 W 2A 0,7 1 2A 10A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc (llum.) 2-#1,5(17,5A), 1-#1,5 1,5 16,50 17 oV 168 VA D{:g Conjunto de Interruptor com quatro médulos sendo dois paralelos e dois intermediarios em caixa 4"x4" (h=120cm)
3 Conj 5 i iAri H N A" (=
junto de Interruptor com quatro médulos intermediarios em caixa 4"x4" (h=120cm)
4 . N . 600 VA Dg g
s lluminagao Lado Direito 220V FFT 1200 VA | 0,92 | 1104 W 5A 0,7 1 8 A 10 A [Cu/PVC/750V/70°-Un-B1-2Cc (llum.) 2-#1,5(17,5A), 1-#1,5 1,5 22,98 23 2V 500 VA D%:g Conjunto de Interruptor com seis modulos, sendo dois simples, dois paralelos e dois intermediarios em
D) caixa 4"x4" (h=120cm)
S TUGs da Biblioteca 220V FFT 2809 VA 0,32605 2586 W 13A 0.7 1 18 A 20A [Cu/PVC/750V/70°T-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 25 14,27 14 2V 1405 VA A m{(xm@@ Conjunto de Interruptor com seis modulos, sendo dois simples e quatro intermediarios em caixa 4"x4" (h=120cm)
g TUGs Sala de Informatica 220V FFT 1409 VA O,%%‘l 0 1298 W 6A 0,7 1 9A 20 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 17,04 17 1V 705 VA 705 VA D{:gg Conjunto de Interruptor com seis médulos, sendo dois paralelos e quatro intermediarios em caixa 4"x4" (h=120cm)
1(1) Ar Condicionado 01 Biblioteca| 220V FFT 3000 VA | 0,92 2760 W 14 A 0,7 1 19A 20 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 8,29 8 1V 1500 VA 1500 VA [ﬁ% Conjunto de Interruptor com seis médulos intermediarios em caixa 4"x4" (h=120cm)
12 o> Conjunto de Tomada 2P+T 10A Baixa (h = 30cm) em Caixa 4"x2"
13 Ar Condici do 01 Sala d 1500 VA o Conjunto de Tomada 2P+T 10A Média (h = 120cm) em Caixa 4"x2"
| '} on t!C'O”a ovl=alade | o0v FFT 3000 VA | 0,92 | 2760 W 14 A 0,7 1 19 A 20 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 11,21 11 1V ) | Conjunto de Tomada 2P+T 10A Alta (h = 190cm) em Caixa 4"x2"
14 nformatica 1500 VA ) Conjunto de Tomada 2P+T 20A Baixa (h = 30cm) em Caixa 4"x2"
12 Computadores 220V FFT 6000 VA | 0,92 5520 W 27 A 0,7 1 39A 40 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#6,0(41A), 1-#6,0 6 17,23 17 2V 3000 VA 3000 VA o Conjunto de Tomada 2P+T 20A Média (h = 120cm) em Caixa 4"x2"
D@ Conjunto de Tomada 2P+T 20A Alta (h = 190cm) em Caixa 4"x2"
1; Ar Condicionado 02 Biblioteca| 220V FFT 3000 VA | 0,92 2760 W 14 A 0,7 1 19A 20A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 13,28 13 2V 1500 VA 1500 VA t.>> | Conjunto de Tomada Dupla 2P+T 10A Baixa (h = 30cm) em Caixa 4"x2"
19 o | Conjunto de Tomada Dupla 2P+T 10A Média (h = 120cm) em Caixa 4"x2"
— oppPp | Conjunto de Tomada Dupla 2P+T 10A Alta (h = 190cm) em Caixa 4"x2"
g? mocrfn“é‘i:gf”ado 02Salade | 550y FFT | 3000VA | 0,92 | 2760 W 14 A 07 1 19A 20 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 16,23 16 2V 1500 VA 1500 VA [ | Conjunto de Tomada Dupla 2P+T 20A Baixa (h = 30cm) em Caixa 4'x2"
) & | Conjunto de Tomada Dupla 2P+T 20A Média (h = 120cm) em Caixa 4"x2"
Totais: 8173 VA | 7473 VA | 8109 VA /PP | Conjunto de Tomada Dupla 2P+T 20A Alta (h = 190cm) em Caixa 4x2"
Legenda: o> > | Conjunto de Tomada Tripla 2P+T 10A Baixa (h = 30cm) em Caixa 4"x2"
FP: Fator de Poténcia Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A) (Ib<In<lz) o | Conjunto de Tomada Tripla 2P+T 10A Média (h = 120cm) em Caixa 4"x2"
FCA:Fator de Corregéo por Agrupamento In:Corrente Nominal do Disjuntor (A) j{\g[»\ Conjunto de Tomada Tripla 2P+T 10A Alta (h = 199cm) em Calxa 452"
. . . . . 1) | Conjunto de Tomada Tripla 2P+T 20A Baixa (h = 30cm) em Caixa 4"x2"
F_CT.Fator de Corregao por Temperatura 1z C?pafndade de conducéo de corrente do condutor(A) - : : b | Conjunto de Tomada Tripla 2P+T 20A Média (h = 120cm) em Caixa 4"x2"
Tipo de Carga Poténcia Instalada (VA) Fator de Demanda Poténcia Demandada (VA) Totais do Painel PP | Conjunto de Tomada Tripla 2P+T 20A Alta (h = 190cm) em Caixa 4'x2"
lluminac&o e Tomadas 23754 VA 48,42% 11502 VA ~
Poténcia Instalada:| 23754 VA [qi Conjunto de Tomada com dois mddulos 2P+T 10A Baixa (h = 30cm) em Caixa 4"x4"
Poténcia Demandada: 11502 VA D{g Conjunto de Tomada com dois médulos 2P+T 10A Média (h = 120cm) em Caixa 4"x4"
Corrente Total:|62 A -
Corrente Total Demandada: 30 A [ﬁ; Conjunto de Tomada com dois médulos 2P+T 10A Alta (h = 190cm) em Caixa 4"x4"
[ﬁﬁ: Conjunto de Tomada com quatro médulos 2P+T 10A Baixa (h = 30cm) em Caixa 4"x4"
Notas: D{gg Conjunto de Tomada com quatro médulos 2P+T 10A Média (h = 120cm) em Caixa 4"x4"
[ﬁ;{ Conjunto de Tomada com quatro médulos 2P+T 10A Alta (h = 190cm) em Caixa 4"x4"
D{ E Conjunto de Tomada com seis moédulos 2P+T 10A Baixa (h = 30cm) em Caixa 4"x4"
— Conjunto de Tomada com seis médulos 2P+T 10A Média (h = 120cm) em Caixa 4"x4"
Conjunto de Tomada com seis moédulos 2P+T 10A Alta (h = 190cm) em Caixa 4"x4"
D{)b Conjunto de Interruptor Simples com Tomada 2P+T 10A em Caixa 4"x2" (h=120cm)
D» Conjunto de Interruptor Paralelo com Tomada 2P+T 10A em Caixa 4"x2" (h=120cm)
Dﬂb Conjunto de Interruptor Intermediario com Tomada 2P+T 10A em Caixa 4"x2" (h=120cm)
D{X} Conjunto de Interruptor com duas teclas Simples e Tomada 2P+T 10A em Caixa 4"x2" (h=120cm)
o-@@™ | Conjunto de Interruptor com duas teclas Paralelas e Tomada 2P+T 10A em Caixa 4"x2" (h=120cm) [
@b | Conjunto de Interruptor com duas teclas Intermediarias e Tomada 2P+T 10A em Caixa 4"x2" (h=120cm)
D{)f}§ Conjunto de Interruptor com uma tecla Simples e dois modulos de Tomada 2P+T 10A em Caixa 4"x2" (h=120cm)
D» ™ | Conjunto de Interruptor com uma tecla Paralela e dois médulos de Tomada 2P+T 10A em Caixa 4"x2" (h=120cm)
Dﬂb/ Conjunto de Interruptor com uma tecla Intermediaria e dois médulos de Tomada 2P+T 10A em Caixa 4"x2" (h=120cm)
& Caixa de Passagem Octogonal de Teto
= Caixa de Passagem 4"x2" na Parede
Caixa de Passagem 4"x4" na Parede
@) Conjunto de Tomada 2P+T 10A de Teto
= Conjunto de Tomada 2P+T 10A de Piso
™ Con'unlto ge Tomdadgl_ de léso Especifico em Caixa 4"x2"
~x | x=Sigla do uso da Tomada
— Quadro de Distribuicdo Elétrica
e Luminaria de Parede em Caixa 4"x4"
* Luminaria de Parede em Caixa 4"x2"

Quadro de Controle de Revisao de Projeto

Revisao \ Data \ Modificagoes \ Responsavel
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PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAPAO
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Ve
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Disciplina: Projeto
AMPLIACAO DA E.M.E.F. ZILPA MATTIVI
Tipo de Projeto:
PROJETO ELETRICO.
Endereco
Elétrico Rua Ari Silveira de Souza, 1.158 - Bairro Santa Luzia- Capao da Canoa.
Prancha: Proprietario

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA.

Fase do Projeto: Entrega Inicial
0 2/04 PROJETO ELETRICO 19/02/2026
CREA:

Projetista
ENGENHEIRO ELETRICISTA MARCOS
MARTINOTTO RS 247264
Escala: Desenhista Revisdo:
ENGENHEIRO ELETRICISTA MARCOS MARTINOTTO
Indicada Desenho! Numero do Projeto

ara verificar a valildade das assinaturas, acesse ntips://Capaodacanoa.ldoc.com.pr/verincacao/UssD-AE 74-4FZF-EsZ4 e Intorme 0 codigo UseD-AE 74-4FZF-E3Z24

Assinado por 2 pessoas: RUDI NEI COSTA DOS SANTOS JUNIOR e JOEL MARCOS OZIMBOSKI

QUADRO 01




LEGENDA DE PONTOS ELETRICOS

Conjunto de Interruptor Simples em Caixa 4"x2" (h=120cm)

Conjunto de Interruptor Paralelo em Caixa 4"x2" (h=120cm)

Conjunto de Interruptor Intermediario em Caixa 4"x2" (h=120cm)

Conjunto de Interruptor duplo com uma tecla simples e uma intermediaria em Caixa 4"x2" (h=120cm)
Conjunto de Interruptor duplo com uma tecla paralela e uma intermediaria em Caixa 4"x2" (h=120cm)
Conjunto de Interruptor duplo com duas teclas intermediarias em Caixa 4"x2" (h=120cm)

Conjunto de Interruptor triplo com uma tecla simples e duas teclas intermediarias em Caixa 4"x2" (h=120cm)
Conjunto de Interruptor triplo com duas teclas simples e uma tecla intermediaria em Caixa 4"x2" (h=120cm)
Conjunto de Interruptor triplo com uma tecla paralela e duas teclas intermediarias em Caixa 4"x2" (h=120cm)
Conjunto de Interruptor triplo com duas teclas paralelas e uma tecla intermediaria em Caixa 4"x2" (h=120cm)
Conjunto de Interruptor triplo com trés teclas intermediarias em Caixa 4"x2" (h=120cm)

Conjunto de Interruptor com quatro médulos sendo dois simples e dois intermediarios em caixa 4"x4" (h=120cm)

Conjunto de Interruptor com quatro médulos sendo dois paralelos e dois intermediarios em caixa 4"x4" (h=120cm)

Conjunto de Interruptor com quatro médulos intermediarios em caixa 4"x4" (h=120cm)

Conjunto de Interruptor com seis médulos, sendo dois simples, dois paralelos e dois intermediarios em
caixa 4"x4" (h=120cm)

Conjunto de Interruptor com seis médulos, sendo dois simples e quatro intermediarios em caixa 4"x4" (h=120cm)

Conjunto de Interruptor com seis médulos, sendo dois paralelos e quatro intermediarios em caixa 4"x4" (h=120cm)

Conjunto de Interruptor com seis médulos intermediarios em caixa 4"x4" (h=120cm)
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Conjunto de Tomada 2P+T 10A Baixa (h = 30cm) em Caixa 4"x2"
Conjunto de Tomada 2P+T 10A Média (h = 120cm) em Caixa 4"x2"
Conjunto de Tomada 2P+T 10A Alta (h = 190cm) em Caixa 4"x2"
Conjunto de Tomada 2P+T 20A Baixa (h = 30cm) em Caixa 4"x2"
Conjunto de Tomada 2P+T 20A Média (h = 120cm) em Caixa 4"x2"
Conjunto de Tomada 2P+T 20A Alta (h = 190cm) em Caixa 4"x2"
Conjunto de Tomada Dupla 2P+T 10A Baixa (h = 30cm) em Caixa 4"x2"
Conjunto de Tomada Dupla 2P+T 10A Média (h = 120cm) em Caixa 4"x2"
Conjunto de Tomada Dupla 2P+T 10A Alta (h = 190cm) em Caixa 4"x2"
Conjunto de Tomada Dupla 2P+T 20A Baixa (h = 30cm) em Caixa 4"x2"
Conjunto de Tomada Dupla 2P+T 20A Média (h = 120cm) em Caixa 4"x2"
Conjunto de Tomada Dupla 2P+T 20A Alta (h = 190cm) em Caixa 4"x2"

Conjunto de Tomada Tripla 2P+T 10A Baixa (h = 30cm) em Caixa 4"x2"
Conjunto de Tomada Tripla 2P+T 10A Média (h = 120cm) em Caixa 4"x2"
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MM =] Conjunto de Tomada Tripla 2P+T 10A Alta (h = 190cm) em Caixa 4"x2"
| o] [ =0 [ =) | ) [ Ladia | _ _
ns, \ ] \ ] \ “.1) | Conjunto de Tomada Tripla 2P+T 20A Baixa (h = 30cm) em Caixa 4"x2"
2324 161514 | | | | | 78l 1A | Conjunto de Tomada Tripla 2P+T 20A Média (h = 120cm) em Caixa 4'x2"
| ( | | | P PP | Conjunto de Tomada Tripla 2P+T 20A Alta (h = 190cm) em Caixa 4"x2"
‘ ‘ Conjunto de Tomada com dois mddulos 2P+T 10A Baixa (h = 30cm) em Caixa 4"x4"
N BIBLIOTEC A SALA] INFORMATIC A | Conjunto de Tomada com dois médulos 2P+T 10A Média (h = 120cm) em Caixa 4"x4"

Conjunto de Tomada com dois médulos 2P+T 10A Alta (h = 190cm) em Caixa 4"x4"

Conjunto de Tomada com quatro médulos 2P+T 10A Baixa (h = 30cm) em Caixa 4"x4"
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Conjunto de Tomada com quatro médulos 2P+T 10A Média (h = 120cm) em Caixa 4"x4"

Wy

Conjunto de Tomada com quatro médulos 2P+T 10A Alta (h = 190cm) em Caixa 4"x4"
DEFPOSITO L Conjunto de Tomada com seis moédulos 2P+T 10A Baixa (h = 30cm) em Caixa 4"x4"
Conjunto de Tomada com seis médulos 2P+T 10A Média (h = 120cm) em Caixa 4"x4"
L i - J Conjunto de Tomada com seis moédulos 2P+T 10A Alta (h = 190cm) em Caixa 4"x4"
D{b Conjunto de Interruptor Simples com Tomada 2P+T 10A em Caixa 4"x2" (h=120cm)
Eﬂ D” Conjunto de Interruptor Paralelo com Tomada 2P+T 10A em Caixa 4"x2" (h=120cm)
Dﬂb Conjunto de Interruptor Intermediario com Tomada 2P+T 10A em Caixa 4"x2" (h=120cm)
D{X} Conjunto de Interruptor com duas teclas Simples e Tomada 2P+T 10A em Caixa 4"x2" (h=120cm)
- Qe Conjunto de Interruptor com duas teclas Paralelas e Tomada 2P+T 10A em Caixa 4"x2" (h=120cm) —
N Dﬂ@> Conjunto de Interruptor com duas teclas Intermediarias e Tomada 2P+T 10A em Caixa 4"x2" (h=120cm)
[ D{b> Conjunto de Interruptor com uma tecla Simples e dois modulos de Tomada 2P+T 10A em Caixa 4"x2" (h=120cm)
@™ | Conjunto de Interruptor com uma tecla Paralela e dois modulos de Tomada 2P+T 10A em Caixa 4"x2" (h=120cm)
@b | Conjunto de Interruptor com uma tecla Intermediaria e dois médulos de Tomada 2P+T 10A em Caixa 4"x2" (h=120cm)
& Caixa de Passagem Octogonal de Teto
43 = Caixa de Passagem 4"x2" na Parede
Caixa de Passagem 4"x4" na Parede
@ Conjunto de Tomada 2P+T 10A de Teto
L = Conjunto de Tomada 2P+T 10A de Piso
o= | Conjunto de Tomada de Uso Especifico em Caixa 4"x2"
~x | x=Sigla do uso da Tomada
— Quadro de Distribuicdo Elétrica
e Luminaria de Parede em Caixa 4"x4"
* Luminaria de Parede em Caixa 4"x2"
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1] MUNICIPAL DE CAPAO

Rede Logica DA CANOA

1: 50 AMPLIACAO E.M.E.F. ZILPA MATTIVI

Tipo de Projeto:

PROJETO ELETRICO.

Endereco:

Elétrico Av. Arco iris, n° 784, Balneario Arco-iris - Cap&o da Canoa/RS.

Prancha: Proprietario

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA.

Fase do Projeto: Entrega Inicial
0 3 l PROJETO 19/02/2026
04 CREA:

Projetista
ENGENHEIRO ELETRICISTA MARCOS
MARTINOTTO RS 247264
Escala: Desenhista Revisdo:
ENGENHEIRO ELETRICISTA MARCOS MARTINOTTO
Indicada Desenho! Numero do Projeto

Assinado por 2 pessoas: RUDI NEI COSTA DOS SANTOS JUNIOR e JOEL MARCOS OZIMBOSKI

REDE LOGICA 01




LEGENDA DE PONTOS ELETRICOS

Conjunto de Interruptor Simples em Caixa 4"x2" (h=120cm)

Conjunto de Interruptor Paralelo em Caixa 4"x2" (h=120cm)

Conjunto de Interruptor Intermediario em Caixa 4"x2" (h=120cm)

Conjunto de Interruptor duplo com uma tecla simples e uma intermediaria em Caixa 4"x2" (h=120cm)
Conjunto de Interruptor duplo com uma tecla paralela e uma intermediaria em Caixa 4"x2" (h=120cm)
Conjunto de Interruptor duplo com duas teclas intermediarias em Caixa 4"x2" (h=120cm)

Conjunto de Interruptor triplo com uma tecla simples e duas teclas intermediarias em Caixa 4"x2" (h=120cm)
Conjunto de Interruptor triplo com duas teclas simples e uma tecla intermediaria em Caixa 4"x2" (h=120cm)
Conjunto de Interruptor triplo com uma tecla paralela e duas teclas intermediarias em Caixa 4"x2" (h=120cm)
Conjunto de Interruptor triplo com duas teclas paralelas e uma tecla intermediaria em Caixa 4"x2" (h=120cm)
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\%ﬂ%‘\%&ﬂ‘%&u‘ ‘\%}?J gguiu \%}?J Conjunto de Interruptor triplo com trés teclas intermediarias em Caixa 4"x2" (h=120cm)

Conjunto de Interruptor com quatro médulos sendo dois simples e dois intermediarios em caixa 4"x4" (h=120cm)

BIBLIOTECA SALA INFORMATICA

DEPOSITO M

Conjunto de Interruptor com quatro médulos sendo dois paralelos e dois intermediarios em caixa 4"x4" (h=120cm)

Conjunto de Interruptor com quatro médulos intermediarios em caixa 4"x4" (h=120cm)

Conjunto de Interruptor com seis médulos, sendo dois simples, dois paralelos e dois intermediarios em
caixa 4"x4" (h=120cm)

Conjunto de Interruptor com seis médulos, sendo dois simples e quatro intermediarios em caixa 4"x4" (h=120cm)

Conjunto de Interruptor com seis médulos, sendo dois paralelos e quatro intermediarios em caixa 4"x4" (h=120cm)

Conjunto de Interruptor com seis médulos intermediarios em caixa 4"x4" (h=120cm)
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Conjunto de Tomada 2P+T 10A Baixa (h = 30cm) em Caixa 4"x2"
Conjunto de Tomada 2P+T 10A Média (h = 120cm) em Caixa 4"x2"
Conjunto de Tomada 2P+T 10A Alta (h = 190cm) em Caixa 4"x2"
Conjunto de Tomada 2P+T 20A Baixa (h = 30cm) em Caixa 4"x2"
Conjunto de Tomada 2P+T 20A Média (h = 120cm) em Caixa 4"x2"
Conjunto de Tomada 2P+T 20A Alta (h = 190cm) em Caixa 4"x2"
Conjunto de Tomada Dupla 2P+T 10A Baixa (h = 30cm) em Caixa 4"x2"
Conjunto de Tomada Dupla 2P+T 10A Média (h = 120cm) em Caixa 4"x2"
Conjunto de Tomada Dupla 2P+T 10A Alta (h = 190cm) em Caixa 4"x2"
Conjunto de Tomada Dupla 2P+T 20A Baixa (h = 30cm) em Caixa 4"x2"
Conjunto de Tomada Dupla 2P+T 20A Média (h = 120cm) em Caixa 4"x2"
Conjunto de Tomada Dupla 2P+T 20A Alta (h = 190cm) em Caixa 4"x2"

Conjunto de Tomada Tripla 2P+T 10A Baixa (h = 30cm) em Caixa 4"x2"
Conjunto de Tomada Tripla 2P+T 10A Média (h = 120cm) em Caixa 4"x2"
Conjunto de Tomada Tripla 2P+T 10A Alta (h = 190cm) em Caixa 4"x2"
Conjunto de Tomada Tripla 2P+T 20A Baixa (h = 30cm) em Caixa 4"x2"
Conjunto de Tomada Tripla 2P+T 20A Média (h = 120cm) em Caixa 4"x2"
Conjunto de Tomada Tripla 2P+T 20A Alta (h = 190cm) em Caixa 4"x2"
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Conjunto de Tomada com dois mddulos 2P+T 10A Baixa (h = 30cm) em Caixa 4"x4"

Conjunto de Tomada com dois mddulos 2P+T 10A Média (h = 120cm) em Caixa 4"x4"

Conjunto de Tomada com dois médulos 2P+T 10A Alta (h = 190cm) em Caixa 4"x4"
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Conjunto de Tomada com quatro médulos 2P+T 10A Baixa (h = 30cm) em Caixa 4"x4"
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Conjunto de Tomada com quatro médulos 2P+T 10A Média (h = 120cm) em Caixa 4"x4"

REFE

Conjunto de Tomada com quatro médulos 2P+T 10A Alta (h = 190cm) em Caixa 4"x4"

 E—

Conjunto de Tomada com seis moédulos 2P+T 10A Baixa (h = 30cm) em Caixa 4"x4"

Conjunto de Tomada com seis médulos 2P+T 10A Média (h = 120cm) em Caixa 4"x4"
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Conjunto de Tomada com seis moédulos 2P+T 10A Alta (h = 190cm) em Caixa 4"x4"
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Conjunto de Interruptor Simples com Tomada 2P+T 10A em Caixa 4"x2" (h=120cm)

Conjunto de Interruptor Paralelo com Tomada 2P+T 10A em Caixa 4"x2" (h=120cm)

Conjunto de Interruptor Intermediario com Tomada 2P+T 10A em Caixa 4"x2" (h=120cm)

Conjunto de Interruptor com duas teclas Simples e Tomada 2P+T 10A em Caixa 4"x2" (h=120cm)

Conjunto de Interruptor com duas teclas Paralelas e Tomada 2P+T 10A em Caixa 4"x2" (h=120cm)

Conjunto de Interruptor com duas teclas Intermediarias e Tomada 2P+T 10A em Caixa 4"x2" (h=120cm)
Conjunto de Interruptor com uma tecla Simples e dois modulos de Tomada 2P+T 10A em Caixa 4"x2" (h=120cm)
Conjunto de Interruptor com uma tecla Paralela e dois médulos de Tomada 2P+T 10A em Caixa 4"x2" (h=120cm)
Conjunto de Interruptor com uma tecla Intermediaria e dois médulos de Tomada 2P+T 10A em Caixa 4"x2" (h=120cm)
Caixa de Passagem Octogonal de Teto

Caixa de Passagem 4"x2" na Parede

Caixa de Passagem 4"x4" na Parede

Conjunto de Tomada 2P+T 10A de Teto

Conjunto de Tomada 2P+T 10A de Piso

Conjunto de Tomada de Uso Especifico em Caixa 4"x2"
x = Sigla do uso da Tomada

Quadro de Distribuicdo Elétrica
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Luminaria de Parede em Caixa 4"x4"

Luminaria de Parede em Caixa 4"x2"
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Quadro de Controle de Revisao de Projeto
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* Circuito de Alimentacdo
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Painel: Quadro Principal :
Localizagao: Alimentagéao: 127/220V Trifasico (3F+N+T) £
(]

Alimentado por: K,
Montagem: ?
Notas: ;
S

m
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N a

Circuito Descricio Tensao Esquema Poténcia FP Poténcia Corrente FCA FCT = (;c:g:rtl(t)e ge In: Disjuntor Tioo de Instalacio Condutor Pré-Dimensionado (Segao e Iz: | Segao do Condutor L Aprox. (m)|L Considerado (m) Queda de A B c é g
¢ (V) q Total (VA) Total (W) | Nominal (A) Corrigji da (A) (A) P ¢ Capacidade de condugao de Corrente) Adotado (mm?) prox. Tensao (%) n g §

3 N I3

1 0 VA o ¥ 2 B

2 Trifasico 220V FFFENT 0 VA 1 ow 0A 1 1 0A 50 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-3Cc 3-#10,0(50A), 1-#10,0 10 47,74 48 ov 0 VA i.;__ﬁ P RE F E ITU RA § %

3 0VA A <k
ol ova T ova | ova MUNICIPAL DE CAPAO -

iaw) l_!

Legenda: DA CAN OA © B
T

FP: Fator de Poténcia Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A) (Ib<In<Iz) Diseiplina: Frojeto % S
~ (=]

FCA:Fator de Corregéo por Agrupamento In:Corrente Nominal do Disjuntor (A) — PAMPLIACAO DA E.ME.F. ZILPA MATTIVI. 8 %
. ~ . . ~ ipo de Projeto: 2 g
F_CT.Fator de Correcao por Temperatura Iz C?pa?ldade de condugéo de corrente do condutor(A) - _ _ PROJETO ELETRICO. % §
Tipo de Carga Poténcia Instalada (VA) Fator de Demanda Poténcia Demandada (VA) Totais do Painel E— v
ndereco [0 (7}

Other 0 VA 0,00% 0 VA . o . ; ~ o
2 — Elétrico Rua Ari Silveira de Souza, 1.158 - Bairro Santa Luzia- Cap&o da Canoa. <Dz o

Poténcia Instalada: 0 VA Prancha: Proprietario @ s

Poténcia Demandada: 0 VA _ SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA. il S

Corrente Total:[0 A S e z |5

: ase do Frojeto: ntrega Inicia 5 %

Corrente Total Demandada:| 0 A 04/ PROJETO 19/02/2026 =

04 ENGENHEIRO ELETRICISTA MARCOS o 4

Notas: MARTINOTTO RS 247264 £ fs
Escala: Desenhista Revis3o: (ll E

C

ENGENHEIRO ELETRICISTA MARCOS MARTINOTTO § =

Indicada Desenho Numero do Projeto § %

CIRCUITO DE ALIMENTACAO 01 4k




